Visparigie raditaji

Projekts ,LLU starpéku optiska datorfikia
komunikéciju mezgla punkta telpas elekiroapgade, Jelgavd, Akadémias iela 19. Elektroapgades
ieksajie trkli ir izstradats saskana ar arhitektQras risingjumiem un pasdfitéja uzdevumu.

Spriegums 400/230V.
Kopéja aprakinata jauda 45.0kW .
Elektroinstalacijas fikis 400V 5-vadu sistéma 3P+N+E un 230V 3-vadu sistéma P+N+E.

Projekis paredz servertelpd un priekStelpa izbOvét elektroapgadi, apgaismojumu un kontakius.
Objekta elektroapgade paredzata no diviem ievadiem: no eso$as LLU sadales vai rezerves ¢eneratora.
Ja nepiecieSams, objekta elekiroapgade var realiz8t par vienu vai pa otru ievadu. [zvéléto reZimu var
ieslégt galvena sadales paneja. Sistéma strada gan autométiska, gan rokas reZimd. Stradajot
automatiska reZima, sprieguma pazusanas gadfjuma no barojoSa ievada notiek parsiégSana uz ofro
ievadu (rezerves generatoru), ja tur ir spriequms. P&c sprieguma ajaunoSanas nofiek parsisgsana uz
iepriek$&jo reZimu automatiski. Garantdtas baroSanas kédes (server, signalizaciia, kondicionieris,
ventilacijas bloks) spriequma pazu$anas gadijuma, barojas no akumulatora baterijam staciondra UPS
bloka EATON-9355 30kVA/2TkW. Garantdtas baro3anas kades izblvét ar nedego3o kabeli E30.
Ventildcijas un varstu atslégSana ugunsgréka gadijuma paredzéta no ugunsdzésibas automatikas
vadibas moduliem. Elekirosadales telpas ventilators strada automatiskaja reZima atkariba no iek3&jas
telpas temperatdras.

Apgaismojuma lTmenis servertelpa paredzéts ne mazak ka 500Lux, priekStelpd un garderobé -
200Lux. Apgaismojuma ieslégSana paredzéta ar siédZiem. Gaismelu avarijas grupds paredzéf
akumulatoru bloki.

Rozetes uzstadiSanas augstums 0.3m no gridas fimena.

Visus kabeJus paredzéts iequldit pa kabeJu trep&m, stavvados plastmasu caurulés.
Elektroinstalacijas stawadus izbQvét attaluma ne tuvak ka 30 cm lidz vajstravas stavvadiem.
Visas iekartas, kuram paredzats stacionarais zem&jums - zemét izmantojot kabeli NYY 1x16.
NepiecieSamas projekta korekcijas un izmainas saskanot autoruzraudzibas karta.

PASOTITAJS: L L
— — Latvijas Lauksaimniecibas universitéte Pasatijums Nr. G01/2011
Vards, Uzvards | Paraksts | Dat. Liela iela 2, Jelgava, LV-3001
BOVOBJEKTS: STADIJA | LAPASNR. MEROGS
Projektsja | V. Malahovskis 10.2011 LLU starpéku optiska datortikla

komunikaciju mezgla punkta telpas elektroapgade, TP EL-2
Akademijas ield 19, Jelgava

RASEJUMA NOSAUKUMS:

Visparigie radntaji




