Jautājumi un atbildes.
1. Vai automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai drīkst piedāvāt analoģiskas iekārtas un materiālus, ja jā tad kā tās noformēt tāmē?

Atbilde:

Jā, drīkst piedāvāt analogas iekārtas un materiālus.
Tāmē, katrā pozīcijā, kurā piedāvājat analogus materiālus vai iekārtas, aiz tehniskajā specifikācijā dotā nosaukuma iekavās rakstiet savu piedāvājumu.

Piem. Kabelis KLMA2x0,8+0,8 (piedāvājam -kabelis XXXX)

2. Vai trūkstošās, vai papildus iekārtas, materiāli, palīgmateriāli ir jānorāda tāmē?

Atbilde:
Ja uzskatāt, ka tehniskajā specifikācijā, trūkst iekārtas , materiāli, lai īstenotu projektu, tad to cena jāiekļauj piedāvājumā, norādot tās nosaukumu aiz kādas pozīcijas nosaukuma  iekavās, analoģiski analogu materiālu piedāvājuma piemērā.
Jaunas pozīcijas pievienot un mainīt nosaukumu nedrīkst.

Palīgmateriāli ir iekļaujami katras pozīcijas materiālu izcenojumā, atsevišķi tie nav jānorāda.

3. Vai ir pieejams tehniskais projekts?

Atbilde:

  Tehniskais projekts jāizstrādā un jāsaskaņo Pretendentam pirms realizācijas.

            Projekta izstrāde ir iepirkuma priekšmeta daļa. 
Lūdzu lasiet iepirkuma nosaukumā visus vārdus.
